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потребления тепловой энерrии
Сентябрь 2O24r.

N9

пlп
Адрес итп

Показания ОflПУ
Расход,
Гкал по

ОПУ, Гкал

Потери
тепловой
энергии,

Гкал

Расход за

период
нецJтат.си

т-uй, Гкал

Итого

расход,
тепЛово,Й

энергиll,
Гкал

ПримечаниеПредыдущ
ее

Текущее

1 Ласковая 8 итп зз25,з4 3386,55 бt,2l 0,з46 0,260 61,81

2 Ласковая 9 итп 4229,52 4281,60 52,08 о,492 52,57
з Ласковая 10 итп 5614,47 5713.44 98,97 0,684 99,65
4 Ласковая 1З итп 2419,35 2463.11 4з,76 0,346 0,180 44,28
5 Ласковая ].4 итп 4750,46 4822,5з 72,о7 L,з67 1.680 75,t2
6 Ласковая 15 итп з975,40 402з,00 47,60 2,з96 0,1 70 50,17
7 Ласковая 16 итп 4009,91 4098,35 88,44 L,782 о,470 9о,7
8 Ласковая 17 итп з758,24 з846,03 87,79 0,з46 о,470 88,61
9 Ласковая 19 итп 2849,4з 2955,85 106,42 0,069 0,090 106,58
10 Ласковая 20 итп 1825,9з 7889,4з 63,50 2,396 0,020 65,91
11 Ласковая 21 итп 2694,74 275з,40 58,66 1,436 0,210 60,31
L2 Ласковая 22 итп 902,28 1000,10 97,82 0,084 0,210 98,L2
13 Ласковая 24 итп 7071,98 1096,72 84,74 0,346 0,450 85,5з
t4 Ласковая 26 итп 915,04 993,93 78,89 0,з46 0,560 79,79
15 Петра Столыпина, 3 итп 2586,о22 2586,02z 0,000 0,000

Общедомовые
приборы учета

тепловой энерrии в

поверке с 11,09.2024

н/п 118,000 118,000
итп 15з8,158 1538,158 0,000 0,000
н/п 13з,000 13з,000

итп з507,068 3507,068 0,000 0,000
н/п 159,000 159,000

итоrо по домч 0,000 0,000
16 Пе,гра Столыпина, 5 итп L467,752 1498,486 30,7з4l з0,734

итп 1254,2o2 1з01,011 46,80s| 46,809
Итого по домч 77,54з 77,54з

t7 Петра Столы пина,7 итп 2о42,7lз 2072,846 30,13зi 30,133
18 Петра Столыпина,9 итп 195з,877 1984,734 30,857 з0,857
19 Петра Столыпина, 11 итп 1з74,891 1411,680 36,789| з6,789

итп 8з7,427 866,997 29,57с| 29,570
итп 808,з90 839,з54 30,964. з0,964

Итого по домч 97,з2з 97,з2з
20 Петра Столыпина, 1З итп 827,54L 858,418 30,877, зо,877
21 Петра Столыпина, 15 итп 1929,041 1953,294 24,25зi 24,25з
22 Петра Столыпина, \7 итп 2з22,555 2з64,877 42,з22|" 42,з22

итп 7548,о77 ],582,176 34,099 з4,099
Итого по домч 76,42l 76,42l

2з Петра Столыпина, 19 итп t7L2,4зt t747,689 з5,258, з5,258
итп 1084,066 11 18,162 з4,096 з4,096
итп 994,477 1022,з2t 27,85al 27,850

итоrо по домч 97,2о4 97,204

24 Петра Столыпина 21 итп 5з05,6з5 68,767 40,754, 4о,754

вычислиrель

обнулился,сброс
показаний, раФет по
ИПУ потребления ГВС

25 петра Счмина 2 ИТП 1 пс ц1 !7з2,з57 t732,з57 0,000 0,000
Прибор учета на

поверке с 03.09.2024,

расчет по ИПУ
поlребления ГВС

05623116 н/п 2,З, ',8 501,000 501,000 0,000 0,000
ИТП 2 пс ц2 947,82о 947,82о 0,000 0,000

0з682916 н/п 4,9, 0, 2,000 7,000 5,000 5,000
Итого по дому 5,000 5,000

0з662916 ИТП L н/п 5,11 зз3,t22 ззз,L22 0,000 Магнит
7217зL16 ИТП2н/t 1,6 288,391 288,391 0,000 ,Qентсан



Главный инженер Шубин С.А.


